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List br: Naziv:

001 o ISE}S Znsfalacijet tlocrt podruma

002 o ISE}S 2nsfalacijet tlocrt prizemlja

003 o ISE}S Znsfalhcijettlocrt 1. kata

004 o ISE}S Znsfalhcijet tlocrt potkrovlja

005 Tropolna shema dorade glavnog razvodnog ormara GRO- DORADA
006 Tropolna shema razvodnog ormara prizenit@1

007 Tropolna shema razvodnog ormara 1.kata RO-2

008 Tropolna shema razvodnog ormara prizemlja RO-3
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1.1. Popis mapa

SVEUKUPNI POPIS PROJEKATA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349)
T.D. 72/23, svibanj 2023.
Projektant: Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., br.ovl.: A 3777

MAPA 2 (/(.7527(+1,y., 352-(.7
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
(/(.752 352-(.7 G R R (OB:9882%857)23)
T.D. 2300/085_E, svibanj 2023.
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing.el., br.ovl.: E 728

MAPA 3 (/(.7527(+1,y., 352-(.7 «
352-(.7 681y$1( (/(.75%1(
(/(.752 352-(.7 G R R (OB:99327185323)
T.D. 2300/085_F, svibanj 2023.
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing.el., br.ovl.: E 728

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT+£352-(.7 *5,-$1-% +/$ (1-%
VENTILACIJE
(&2 352-(.7 G R R 9DUDA&GLQVNH 7RSO
T.D. 372/2023, svibanj 2023.
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj., br.ovl.: S 1699
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1.3. Zi “vi } Ju vVIA Vig % E}i 15 v§

E 3 uoip ovl AiX «3 Al iX —e I}v 1pPIG20MT|3Y19.EFH 1D,» [EX VI"Zikora
oposloAJu ] i 0 8v}e3]u % E}e3}Ev}PNNRH by 7815 1ES/18, 110/19) donosim:

Z. a E: 23X85 E

0 imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt b2300/085_E

I PE AJVpW E : SE «'Z

na lokaciji: D d/ ,Zs d~r< iAaU oTiili @ >Ks Z < dX ~dX ZX ATdT <XKX : >Ks Z -
K.O. GRAD BJELOVAR)

za investitora: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSK®-Z " < *hW E/: ~K/ W fi616007ii1
Matice Hrvatske 15, 43000 Bjelovar

faza projekta: GLAVNI PROJEKIRPA2- > <dZKd ,E/ </ WZK: <d

imenuje se:

KAo “8 v] Jvl vi E o |3 EpsipAoldnks, dipl.dng. el

/u vIA v] i 0 8Vv]l Je%opvi A pAi & ]I PYE v A ivPdpd]l}vIU% @ Rojp&E %o‘®}i |
1T Avi PE A]vel }iA}o X
s & 1,01.05.2023.

Direktor:

Nikola Zadravec, dipl. ing. stroj.
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X ¢ 1}v} % E}+S}EvVIUu pE vVvipg ~EE Z, EX ifijo819)oAlioU iiolioU idlid
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X WE AJov]l } v Jvp I 8A & vi ] }Iv A vi 1 SA}YE v}P PE ]o]“8 ~EE iiolide
x  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Xx W& AJov]l } } &1 A vipu PE A]v ~EE iiflidU 6061i6e
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Xx WE AJov]l } 1 “8]8] v E pl uie*38 E ~EE 161iie
x W& AJov]l } 1 “8]8] v E pHV % E]AE u v]u Jo] %}IE Sv]u PE ]o]“s8Ju ~EE
x Pravilnik o sustavima za dojadb }1 E ~EE ifi0olio66e.
x  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
x  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NI8&JiL2)
x WE AJov]l } %o Epul vig % EA %}u} ] E v] Ju v GE p ~EE fioldie
x W& AJov]l } 8 Zv] 1Ju v}Eu 3]AJu 1 1 “8]8pu} +3 8] I}P 0 ISE] ]85 8 ~"oXoX
x WE AJov]l } J*%]3]A vipg E V}P }l}o]* ~EE EXioliiioe
X Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/2016)
x Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)
X K% ] mAi 8] 1 }%eIE p o ISE] viu v EPJi}u ~EE EX idliode
X DE v %E Alo 0 ISE} v EP §«I}P epes8 A ~EE EX i0lioe
X WE AJov]l } }8%}EV}e3]l v %}l E ] EpPJu ipZiBi}AJwill§] pp®u Ajvk}}EE ~E
29/2013)
x Pravilnik o temeljnim zahtjevima Za “3]13u } %}l E o0 ISE} v EP §¢1]Z %}*SE}i vi ] pE
X d Zv] 1] % E}%]e | v]el}v %}vel o0 ISE] v Jved o ]i ~EE Z, €& dliiiie
X d Zv] 1] % E}%]s 1 epe3 A 1 “3]5 } upvi v PE A]l]vu ~EE 606li6U iiliis
x HRN IEC 60364-1 Niskonaponskel8IEE] v ]Jves KeVyi}Av v o U } E JA Vi }% ]Z Iv

definicije
X HRNHD 60364-8i E]¢l}v %}vel o0 ISE] v-0JiviEXo " |FpuEd}ey “BIE]3 o0 ISE] V}P
udara

X ,ZE , 1080Xd6Xd71 "i 0o ISE] v ]Jved o ]i IPE dX 1} " Pu@EN]wvl T “8]8 U « “§]
X ,ZE , 108X3dXdi " o ISE] v ]Jved o ]i IPE dX 1}IX M"PuEv}ev 1 “8]8 U E
x ,ZE , i68X3X88TX A 0 ISE] v Jved o ]i IPE - s4qxghyhe FPrenamEnskav | “3]3

1 “8]183 U » “8]8 v]ellv %}vel]Z Jved o ]i } WeddiludE}i w Als}I}v %o}
X HRNHD 60364-8#01 0 ISE] v Jved 0-30 1PREEW &  “SE }t v %o}vel]Z su § vi ]
elektromagnetskih smetanja

JZE , i08X8Xd6A A1 o0 ISE] v Jved o ]i IPE U AMPuEv}lev 1 “3]13 U W} v %
HRNHD3844.-0 ISE] v Jved 0o ]i IPE X A"]PuEv}iev 1 “3]13 U & 1}
HRN HD 60364-B+i o ISE] v ]Jves o ]i IPE XA ]} K JE] uPE 0 ISE] v }

HRN HD 60364 E]el}v % }vel o ISE] v Ja6dimPrdveraradge
HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvidRasvjeta radnih mjestti X J}W hvusSE “vi] E V] % E}*S}E] -
1:2011)

X X X X X

s & 1,(1.05.2023.

Projektant: Direktor:
Josip Kolenko, dipl. ing. el Nikola Zadravec, dipl. ing. stroj.
JOSIP KOLENKO

dipling.el.
gE728 OVLASTEN(I ENJER \kjo
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2. UVJETI PROJEKTIRANJA

ELEKTRO PROJEKTX}X { « PE

142000 ®d v DIR22135723{T+385 99/190-0232




"®@ AJvWh>/ E : SE +'Z

Razina razrade. GLAVNI PROJEKWMAPA 2

> <dzKd ,E/ </ WPROJEKTt
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: /P}E & €] U
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TD:

Datum: List:

ELEKTRO PROJEKT o Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el

0 [2300/085_K
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2.1. Projektni zadatak

Temeljem! Z3i A ] €&Z]8 I8}vel]Z

v ES

Obuhvatiti napajanje strojarskihgpr}* X W@E u Sv

potkrovlje.

WE}i IS uj&E 8] 1]IE v -lo

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el
JOSIP KOLENKO
dipling.el.

g728  OVLASTEN|INZENJER \}UC)

ELEKTROTEHNIKE (8 FS

me Al

] %} 0}P U % }SE}3SvEM] NZE V]S o E}i
PE A]v podur®E pnzemlje .1 Kai

Ju s Zv] 1Ju v}IEu 8]AJu ] «8 v &E Ju X

Investitor:
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2.2. Posebni uvjeti

OPERATOR
HHEP: i
STAVA d.oo.

ELEKTRA BJELOVAR ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZUPANIJE
PETRA BISKUPA 5 BJELOVARSKO-BILOGORSKE

43000 BJELOVAR POSTANSKI PRETINAC 146

Telefon: 0800 300 406 BJELOVAR

Telefaks: 00385 (0)43 27 31 00 43000 BJELOVAR

NAS BROJ | ZNAK: 400600102/1489/23LG VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Popratni dopis uz Elektroenergetsku suglasnosti DATUM: 19.05.2023.
Ponudu o priklju¢enju

Postovani,

Temeljem Vaseg zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 18.05.2023. g. pod urudzbenim
brojem: 400600102/2478/23AS, u prilogu Vam dostavijamo EES broj 4006-70176995-100001996 za gradevinu na lokaciji: MATICE
HRVATSKE 15, 43000 BJELOVAR, k.&.br. 5383; k.o. Bjelovar.

Takoder, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i Ponudu o prikljuéenju broj 4006-70176995-20141539. Rok vazenja ponude je
dvije (2) godine.

Prije prikljuéenja gradevine na mreZu, za koju je izdana ova EES, duZni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o koristenju
mreze, sa svim potrebnim prilozima.

S postovanjem,

\ Direktor

)
mﬁsc. Miaden Modrovéi¢

HEP- Operatorcistrbuciskog sistav d.0.0. ZAGREB

Dostaviti: 3
T ; DISTRIBUCIISKO PODRUCIE 1
- Podnositelju zahtjeva EL
- ID: 6195412 EKTRA BJELOVAR
- HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd
« MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
* www.hep.hr -

ELEKTRO PROJEKT XX { « PE 420005 ®4d |v D9I822135723(T+385 99/190-0232
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OPERATOR
VAHEP o

ELEKTRA BJELOVAR ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZUPANIJE
PETRA BISKUPA 5 BJELOVARSKO-BILOGORSKE

43000 BJELOVAR POSTANSKI PRETINAC 146

Telefon: 0800 300 406 BJELOVAR

Telefaks: 00385 (0)43 27 31 00 43000 BJELOVAR

NAS BROJ | ZNAK:  400600102/1489/23LG VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 19.05.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljucenju na distribucijsku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZUPANIJE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE, POSTANSKI PRETINAC 146, 43000 BJELOVAR, OIB: 57284631035 (u daljnjem tekstu:
Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4006-70176995-100001996

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
18.05.2023. g. pod urudzbenim brojem 400600102/2478/23AS, za Poslovna gradevina (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

MATICE HRVATSKE 15, 43000 BJELOVAR, k.&.br. 5383; k.o. Bjelovar.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci
uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: promjene na prikljuéku, promjena kategorije korisnika mreze, a na
temelju idejnog rieSenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna

Vrsta elektrane:

Ukupna instalirana snaga elektrane: 10,00 kVA

Predvidiva godi$nja proizvodnja elektricne energije: 5.000,00 kWh
Predvidiva godi$nja potro$nja elektricne energije: 5.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. Prilikom izvodenja radova ne smije se oStetiti: elektroenergetski kabel ili vod, TK kanalizacija, elektroenergetski objekt ili
postrojenje (u daljnjem tekstu: distribucijska elektroenergetska mreZa) u nadleznosti HEP ODS-a. Na lokaciji Gradevine nalazi se
podzemna i/ili nadzemna distribucijska elektroenergetska mreZa niskonaponske i srednjenaponske razine.

2. Za eliminiranje medusobnih utjecaja i o$te¢enja kod kriZanja, paralelnog polaganja te priblizavanja instalacija ili objekata
predmetne Gradevine sa distribucijskom elektroenergetskom mrezom u nadleznosti HEP ODS-a, potrebno je postici horizontalnu
i/ili vertikalnu udaljenost instalacija ili objekata predmetne Gradevine u odnosu na postojeéu distribucijsku elektroenergetsku mrezu
prisutnu na lokaciji Gradevine.

Navedeno mora biti u skladu s odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehniékih akata HEP ODS-a.
Potrebno se pridrzavati sigurnosnih visina i udaljenosti od distribucijske elektroenergetske mreze prema Pravilniku o tehniékim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (SL broj 65/88 i NN broj
24/97).

Posebno obratiti pozornost na biltene HEP vjesnika broj 118 i broj 130 te &lanak 181. iz Mreznih pravila distribucijskog sustava (NN
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74/2018).

3. Polaganje instalacija ili gradnja objekata iznad ili ispod distribucijske elektroenergetske mreZe u nadleznosti HEP ODS-a nije
dozvoljena izuzev krizanja instalacija ili objekata.

4. Izvodat radova duzan je pravovremeno, a najkasnije 7 dana prije po&etka radova, obavijestiti HEP ODS o to€nom vremenu
potetka i planu odvijanja radova. Prema potrebi s HEP ODS-om dogovoriti operativni plan izgradnje s obzirom na uklopno stanje
elektroenergetske mreZe (zbog eventualnih najava isklju¢enja kupaca, privremenih napajanja i sl.).

5. Za lociranje i oznadavanje trasa podzemnog dijela distribucijske elektroenergetske mreze, ukoliko ih ima na trazenoj
mikrolokaciji, potrebno je pravovremeno, a najkasnije 7 dana prije po&etka radova, podnijeti pisani zahtiev HEP ODS-u ili poslati
presliku zahtjeva na sluzbeni e-mail Elektre Bjelovar (info.dpbjelovar).

U zahtjevu je potrebno navesti podatke o Gradevini, oznaku glavnog projekta i posebnih uvjeta izdanih od strane HEP ODS-a. O
lociranju je potrebno sastaviti zapisnik u kojem izvodaé radova potvrduje da je upoznat sa trasama elektroenergetske infrastrukture
i svim obavezama iz posebnih uvjeta i zakonskih propisa.

6. Tocan polozaj i kona&an broj podzemnog dijela distribucijske elektroenergetske mreze moguce je utvrditi iskljuivo odlaskom na
teren i to lociranjem i/ili probnim iskopima (uz prisutnost predstavnika HEP ODS-a), a nadzemne dijelove distribucijske
elektroenergetske mreze uvidom na terenu i/ili iz geodetske snimke unutar projekta Gradevine.

Prikaz postoje¢e i planirane distribucijske elektroenergetske mreze iz privitka prikazuje okvirni polozaj navedene mreze (nije
geodetska snimka i ne prikazuje konaéan broj postojece distribucijske elektroenergetske mreze).

7. Investitor je obvezan upoznati izvodaée radova s propisanim uvjetima izvodenja radova u blizini distribucijske elektroenergetske
mreZe. Posebno obratiti pozornost na pravila iz biltena HEP vjesnika broj 496: Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektri¢nim
postrojenjima.

8. Sve radove na iskopu rova u blizini distribucijske elektroenergetske mreze treba izvoditi iskljucivo ruéno uz maksimalno
povecanupozornost.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja, kao i sva nastala oSte¢enja distribucijske
elektroenergetske mrezZe, Investitor je duzan odmah prijaviti HEP ODS-u. Za eventualna o$tecenja odgovoran je Investitor. Nakon
sanacije oste¢enja, HEP ODS ¢e izdati radun Investitoru za nastalu Stetu.

10. Izvodaé radova ne moze zatrpati mjesto krizanja ili priblizavanja predmetnih instalacija ili objekata Gradevine sa distribucijskom
elektroenergetskom mreZom, prije nego pravovremeno, a najkasnije 2 dana ranije, pozove predstavnika HEP ODS-a koji ¢e
pregledati stanje iste, te sastaviti zapisnik.

11. Za sve radove u blizini distribucijske elektroenergetske mreze u nadleznosti HEP ODS-a, mora se omoguciti stalan uvid i
nadzor nad radovima s mogu¢no$cu upisa svih nalaza u gradevinski dnevnik.

12. Ovi posebni uvjeti i prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji Gradevine moraju biti sastavni
dio glavnog projekta. Glavni projekt uz navedeno mora minimalno sadrzavati tehnicki opis izvodenja radova u blizini distribucijske
elektroenergetske mreZe i detaljne nacrte vodenja ifili krizanja distribucijske elektroenergetske mreze s Gradevinom.Projektant je
odgovoran da je glavni projekt Gradevine uskladen s posebnim uvjetima HEP ODS-a.

13. U sluaju neizbjeznog premjestanja distribucijske elektroenergetske mreze u nadleZnosti HEP ODS-a, potrebno je
pravovremeno s HEP ODS-om dogovoriti optimalno riesenje za koje je potrebno ishoditi potrebnu dokumentaciju. Troskove
ishodenja dokumentacije za gradnju i trodak izvodenja kompletnog zahvata, snosi Investitor. Kod zahvata koji zahtijevaju ishodenje
gradevinske dozvole, vrijemezahvata je minimaino 1 godina.

14. Ovi posebni uvjeti za predmetni zahvat u prostoru vrijede 2 godine od datuma izdavanja ili duZe ukoliko u meduvremenu nisu
nastale izmjene u distribucijskoj elektroenergetskoj mrezi na lokaciji Gradevine.

15. Dodatne podatke (interne tehnike akte HEP ODS-a ifili podloge u digitalnom obliku) moZete zatraZiti na sluzbeni e-mail Elektre
Bjelovar (info.dpbjelovar).

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 37,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 37,00 kW na OMM broj 0604103076

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 10,00 kW

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV

Mjesto prikljuéenja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: 1TS203 RAKIJAS / izvod: MATICE HRVATSKE-DEMETROVA (HIGIJENSKI)

Mjesto razgraniéenja vlasnitva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
PMO-E+1K.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: PMO-E+1K.

3.2. Obrac¢unska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: PMO-E+1K.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACGKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd. *
« MB 1643991 - OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr «

ELEKTRO PROJEKT XX { « PE 420005 ®4d |v D9I822135723(T+385 99/190-0232



'"E Alv Wh>/ E : sE +'Z > <dzKd ,E/ </ WPROJEKTt

Razina razrade. GLAVNI PROJEKWIAPA 2 ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: /P}E & E] U J%oX]JvPXPE UW EX }4Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTROPROJEKT 0os. [Brojektant.  Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |2300/085_H 05.2023. | 16 40

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni€kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.
IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Op¢im uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektricnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zatita od elektriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektri€noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodi¢a) i zastitnog vodi¢a (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢éom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljuéivo u sluéaju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obraunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden

Otoéni pogon: nije dopusten

Uredaj za sinkronizaciju: 1zmjenjivaé

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:

A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivaéem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.

B) elektrane s asinkronim generatorom:
- Prije ukljuenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem posti¢i brzinu vrtnje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U slugaju odstupanja od
propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elektrana s mrezom,
elektrana mora biti opremljena:
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- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranicenje istosmjerne
komponente struje;

- Zastitom od otoénog pogona.
Zastita mora imati moguc¢nost zatezanja djelovanja pojedinaéne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjiva¢. U slu¢aju vise proizvodnih jedinica, vie uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana
mora biti opremljena i glavnim prekidagem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZze moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene pode$enja zastite u mrezi radi specifi¢nosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

U elektrani mora biti ugraden regulator snaga/frekvencija, koji treba biti opremljen i podeSen tako da skokovita promjena snage pri
opterecenju i rastere¢enju bude manja od 10% nazivne snage generatora.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju€enje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine na mrezu.

VIl. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mreZzu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Prije podnosenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koriStenju mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi suglasnost
HEPODS-a na:
- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreze.

HEP ODS c¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za po¢etak koristenja mreze.
Prije po&etka koritenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivadem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeS¢e o ispitivanjima s navedenim uocenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Kona&nom izvje$¢u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uogenih nedostataka i nakon uspje$no
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.

HEP ODS c¢e, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvie§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI
Podnositelj zahtjeva snosi sve trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne $tete koje nastanu kod HEP ODS-a ili tre¢ih

strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.
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Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor

na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

. Direktor

A\

mir.sc. Mladen Modrov&ié
|

Dostaviti: < o
- HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR DISTRIBUCHISKO PODRUCJE 1
- Pismohrani ELEKTRA BJELOVAR
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
Kategorija Napon Prikljuéna | Prikljuéna | Dopusteni Dopusteni 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV)| snaga - snaga - |faktor snage -|faktor snage -| 3F
potrosnja |proizvodnja| potrosnja | proizvodnja*
(kW) (kW)
0604103076 | SE Zavod za javno zdravstvo |Kupac s viastitom| 0,4 kV 37,00 10,00 0,95-1 IND. 0,95-1 IND. 3
proizvodnjom

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugacijem opsegu u okviru propisanih granica
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B Eiocvans Loxacys - suntana sekiana
== = NN donca NN dionica nadzemna - Napon 0.4 kV
= = AN Gorvca NN dlonica nadzemna KP - Napon 0.4 KV
NN doreca NN dionica podzemna - Napon 0.4 kV

e NN dionica.NN donica podzemna KP - Napon 0.4 KV
NN kabelski zavrsetak Lokacia
NN 0dvodnik prenapona.Lokacia

@+ NN zaviesene Lokacya konzola

= = TrasaCL podzemna
|iItm CievLokacya PEHD

Prikluéno mjesto Lokacis - KPO
Prikputno mjesto Lokacia - KPMO

Prikiutno myest Lobacy
Prikipatng myests Lok

BB Ciev Lokacya ostalo
Kutri broj Lokacis

ELEKTRA BJELOVAR

HHEP!
L?STAVX ¢

OFIS. Prilog 2. Prikaz postojece | planirane distribucijske
elekiroenergetske mreze na lokaciji

ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST (EES)
4006-70176995-100001996

R
CIUSKOG|—
0.0 MIERILO UST B8R DATUM (prkaz u GIS—u) GIS operater
1:250 I ”n 19/05/2023 4167 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Napor
Javnopraviin tiela prema HEP ODS)

mene. konatne Vase | nata zvodenja plarancg Zahvata/priklutka bib Ce utviden prie Evodenya radova na priklucky (200g MOgUCeq Nesavana MOvNsko-praviih 0dN0sa, POSICLANIS drugih podzemihinadzemnin Mslalacka javnopravivh el 1o uvjeta
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2.3. Elektroenergetska instalacija

231. K% Vv]3}

WE u 3 }AIP % E}i I§ ep e0]i ] 1i o}A] o ISE}]ves o ]i W
- Instalacije vezane uz strojarsku opremu

232. }A} ] € 1A} o0 IEE]v v EPJi

WE]IOiUNN WE Tp i %}+3}i ] %E u o ISE} v EP $+I}REP meProje-prpddpt 1}ip 11 i

projektaX WE&E]loipg | } %o}eS}i P Po Av}P E 1A} v}lﬂw@ﬁﬁaraCEé "ZR@6o RPWE 1A} v
(1-3) planiramo izvesti kabelom tipa NYY 5xi du DWP cijevi Dn63mm2 A

% E U % E]o}l viu v ES3]L
uvjetima HERx.

§ 0iv]i } }% & u] }@nop@meeAjulw E 1 i ov] viu u PE (] 1u % E]l 1]u X
hvpd E E I i ov] esui *S JEWV]] Juio“3]8v ¢ JEvV] X KI]JEIU v % E]Juli vi vpu
%@E AJ*}I}P } JEVIP vV %lv U JA Ali « i]EX] "AJME]RLES] ¥E&E) iu Ju 8] }iv
‘JUu Jo %)ISE}C  1}i vV % i iuX
WE}]IA} ] 1 o0 ISE] vu Jves o

\ Jip e eulip 6@ @i VS ]ig pramsanijnipgom 14"
d Zv] I}P % E&}%]e | v]el}v %}vel 0 ISE] v ]11A4S Bl N ]J*%)E Al }%e@llo v}es]
skladu s odredbama tog propisa.

/Ived 0 li pwPE A]v] ]iA} 1+ A} }AJu % }EzaJUEWB %ioATw p %} pU %} 1 |
u PVC cijevima u zidovima.

AA U pel Vv % i vi A} ] EE  ]1A «8] 51 oil U@A]R]V ohucBAJEAID w0 Yo E] )
1}i] Ju } P}A GE ip ] 8§ *3X

233. /ved o ]i 1T 1“8]8p} % @E Al}I}P v %}v } ]E
Aped AT “8]8 ) % @& AJe}}P Vv %}v )} |E
sustavom% EJui viu | “8]8v]Z p@E
]! olJu -« |

] 1 AlektroenergetekojusudgiasnosiiN-C S i
i jépraEadeX]i oVUSEE]EM Jves o ]i ]JIA v ep A} ]

| “8]8v]u A} 1318X]EA} }1 oTusd}}i » *%}i v] g *A] u § ov] ]i o}A] o
nE i

] SE}“]Jo U I}i] p viCEu ov}u %o}P}v-wpv]-mu %A} & %PRHUYG | Po} V %o}VvX e
A} ] i EpPlu IE i u *%}i v v

“§]8vp « JEV] WXu JAP}YA &S }b EEVv] ovi
E I iov] u *%}i v epu e« 3 u oiv]u ul uoi]A ulP@&}AAle MSEAIVUZSpAE] i ] u §
]i 0}A] EuP]Z Jved o ]i <% }i M] Syindtalakijske eijdvl)énacstezalike sabirne kutije.
e 1 “3]8p )} % E v %}v p Po Av] & 1A} pUPE Mivext | 8} vl } A} vl ] % E v %o
Sve izvesti prema nacrtima i shemama.

2.3.4. [1A} vi ]Jves o ]i

AA Jved 0 ]i JIA 8] % E u % E]o}l v]u v
AA E JA JIA +8] AEo} % 10i]A}U
% E}%]e v E lul Jlu p

ESJulU o¥Z WPE ]| KJoV}A]BAUSUX u]v

% E PSEEVU VR ]vil | PAUP] E%}A X W}e
0 ISE} v EP +11ZU Ipudv]X Jisl]Z ] EUP]Z Jves
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2.3.5. Mijerenja i ispitivanja
Prije stavljanja cjelbu%ov 0 ISE] v Jved 0 ]i W %}P}v ] & Zv] INWP |%AEE AS8] <0]ilA}
mjerenja i ispitivanja:
X izmjeriti otpor izolacije el. instalacije
X Jiui E]8] }8%}E 1 “5]8Vv}IP pl uoi vi

X Je%]% 5] J*% E Av}ed i o}A vi | “$ipdodira% E AJ+}I}P v %}

X J*%]% §] o] i JIA V) *% i vi *A]Z u & oV]Z uee JEPIEL | AlVi] Ve%vii vi
potencijala

X ]*%]5 8] (uvl J}v ov}ed «A]JZ o uv $ 1 Jeloig vi p esop ip Z]8v}e§]

K JTAE* v]u ui & viJu ] J*%]3]A viJu v Jv]3] } P}A @ iwA 45AS)E X %d&E)} 5]
J1TA VL }pu vs Jip ] p% v 81 P e v Jviu I}E]“gwis pET X vi JIA v

2.4. Instalacija EKMI

Na objektu je%o } » § } ipotrebna funkcionalna EKMI instalacija te obzirom na adaptaciju dRE  A]v
EKMI instalacije nisu predmet projekta.

2.5. Centrala odimljavanja

e A lp Jiel} o8P |8 De}PU@Ei W Vi W oeop P %)} E I13]A Jojoraid&}EVIP %)
odimljavanje %o s u *]JPv o I1}i P }%3] 1] i Aoi Ju e iiiT ~8ud “Siv v AE:

udtviuviu }i Aviu p€E heipeui “S viu u % E]l uoipX /5 vPEahtiev@E E i1iii
otvaranje kupolel } Juoi A vi ] Ep vlu A vi u *]JPVv 0 ~¢ %30l %@ %pie-5 -
} Viev) E I]V %o E]*8pu% A SEIP o « “3} i }+3A E v} %opd u Zt )%l o X

Josip Kolenko, dipl. ing. el
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3. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
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3.1 W E } Gazgjeinica
RAZVODNI ORMAR PRIZEMLJA RO-1
7Lvrr8a ?2KODWAKr& s
RO-1
752a,/2 P; (kW) f, P (kW)
Ventilokonvekotri: 0,40 0,75 0,30
Ostalo: 17,62 0,85 15,00
UKUPNO (kW): 18,02 1,00 18,02
=P, 81TFRWK 274 A
Tip kabela/cijev: l<< [ PP& 'Q
RAZVODNI ORMAR PRIZEMLJA RO-2
7Lvrr8a ?2KODWAKr& s
RO-2
7524a,/2 P; (kW) f, P (KW)
Ventilokonvekotri: 0,74 0,41 0,30
Ostalo: 4,50 0,16 0,74
UKUPNO (kW): 5,24 1,00 5,24
=P, 8TFRWHK 8,0A
Tip kabela/cijev: l<< [ PP8 'Q
RAZVODNI ORMAR PRIZEMLJA RO-3
7Lvrr8a ?2KODWAKr& s
RO-3
7524,/2 P; (kw) f; P (KW)
Ventilokonvekotri; 0,48 0,63 0,30
UKUPNO (kW): 0,75 0,64 0,48
I=P,, 8TFRWHK 0,7A
Tip kabela/cijev: l<< [ PP8 'Q
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3.2 WE}E pv i “3]8 } Jv]E ISVIP } |E
hAi § % E}E | “3]difefeRcijaliie strije (RCD/FID) je:
R, T, d50

gdje je la = 0,03 A, nazivna diferencijalna proradna struja RCD/FID.
KE%}E E % E}+3]E vi pl uoi]A SE Jiv}ie]81W

50
d—— 1667:
R 0,03
<} pl uoi]A I1}E]*8] »+ 3 u oiv] pl uoi]A X dE TivIEAS]SV]E % )R b SQPAE]ii &
WE]i *3 Aoi vi Jved o ]i H %}P}vU JIA} SE oi Miui] @ &} PSI%B Bl 13q AP ul
od indirektnog dodira.

3.3 Pad napona

Padnaponaj u }IA}oi viu }IAJE]Ju ]V % @E o 1] i9 1 E «Ai Sp] A9 1 }+8 0 %}SE

3.3.1 Dimenzioniranje vodova

Za napajanje rasvjete izabrani su instalacijski vodovi presjeka @,6U 1 % E]loip v]
Ju vII}IVIE v] % E u v 1] % E]loip v]Z §E}“]o X

WE «i J]A}] } E v]epv 3 uoipg }A}oi v]Z Pped} 3Epi ] % }A V %}v
<}VEE}0o % }A VvV %}v JIAE“ v i v }ev}Apu viu}PZEW S0 BJEXE AU A E %0}
su unutar dozvoljenih granica.

Z uvelp IJvEE}IOoM % JA V %}V V]i %}SE V} % EJA}FUIEGIIN }%3S E vi U

TUA uug X Ke3 0]

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el
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4. WZ/<

e d ,E/ </, D: Z + adl/d
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4.1 Primijenjeni propisi i pravila

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- eI}V ]} %E}e3}EVIU UE Vvig ~EE Z, EX (AjO8I19)OAII6U ii81ioU i61i6

- e I}v}&zZv]IlJul z&i AJu 1 % E}IA} ]} i vi]A WidiiUl65BRE®] ~EE Z, G

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

- eI}V )} “8]8] )} %} & ~EE zZ, EX &1liie

- WGE AJov]l } }8%}EV}+E] v %}T & ] EuPJu | A8i}AJails]i P&y A Vi M} E
(NN 29/13, 87/15)

- e I}v}i“8]3]v E u ~EE 814, G5X14 04 TBU9G/LY

- WE AJov]l } 1 “8]8] v & pli ui+8 & ~EE Z, EX i6liie

- WE AJov]l } ¢ ]PuEvV}*s8] ] 1 & Aoipg %E] E p e+ o ISE] viu v EPJilu ~EE

- d Zv] 1] % E}%]+ | Vv]el}v %}vel o ISE] vV Jved o ]i ~EE z, EX flile

- Pravinik} § Zv] 1Ju v}Eu 31AJu 1 1 “8]8u v]el}Vv % }VeBE u®E}EU] SPE=]WE vV

stanica (SL SFRJ 13/r84U oX 7iU 11U i6U ] Po A dX ] fie

d Zv] 1] % E}%]e | ospues A 1 “8]8 } i 0}A vi upvi v PE A]lJvu ~EE z

4.2 o }E $itd naradu

d uoiv] 1 Z8i A % @E Alo 11 J18]PUE WE M p E 0 ISE] vV *3EUI i HP%}IE A
MHE i p PE v] u v I]JAv]Z AE]i Vv}*3]X h % E}i |Zw]en @WE|W]i VP <o0i
udovoljavanja tom zahtjevu:

Dimenzioniranje vodova i kabela te odabir elektroinstalacijskog materijala i opremedengge prema:

X 8}%o0]vellu ] 0 ISE] VIu vV % E | vig %o E}UIE} vIu % Epo] ol SIFE i p v}EU
spoju,

X U3i  ip }}o]lv ~% E “]v U Aoplifskb naprézanja), |

x funkcionalnim zahtjevima uporabe.

o0 ISE] v] A} JAJU I o] ] HE i] 1 “8] v] A Vi %@liui iGIP VI PEJISE] v 3
Jved o Jiel]Ju }¢]PUE Ju <« 3}%0i]AJu pu $1}uU pPuG-IJu Yvis]BudE-lju }A o]
% E |1 v u} ] 10] % @E I] Ju « 1 “3]8}u } %@}%d E @&iv]u IGMEGIUP v 11Av]
AE]i v}e3lu 3Epi 3E}“Jo ] }A}oi vlu «3Eupui U }o XEdVIR} %JE& wi]}Vv]AB vi]o]
JUIPU Hi H %o} @vayi ofrme u granicama nazivnih vrijednosti.

o0 ISE] v] A} }A] 1 “8] v] ep v ui *3Ju P i ep wjPpli AJZ v] 1 3A@® }P Ws U
« Al30i]AJu u 3 ov]u ]Ji AJu U } v}ev} u 8 ov]u Vb po%g X ]i Alu % }o}l

U prostorijama sa% E “vi A}uU Ao Tviu ]Jo] PE *]JAviu 3u}e®@}uU b P3&E]E o Vi i
1 “8§]18]1X

1%opvel] 1 Z3i A % @E AJlo Il “BIPUE W B PH E 0 ISE] vV *SEPI | *%E A
% & Al*}I}P v %}v }]JE v pE ip p lA EpU }PEEPVY %Blvi JAGEV A @Eii %oi}i
E 1o0]l Vv %}v v }¢3 0oJu u 3 ovl]u u-eu U I}i }Ju |KEE]WU ipulJdPbSE] v Epllu
% CE u}e3]3] Jo] }ZA 8]8] » ui *8 3 i Vi X 0i% E}iSIENn]u EEGoviljenjev

tog zahtjeva:

X "ues AT “3]18 } % @E A]*}I}RTNCYD} %o B JAH Ww3Jiu SelJu Jeloipg JA vi u v % i vi
% EJui viu 1 “8]8vIP WE i v eSEpui pl } Svp UBIYSTE vy]iloVB]SBRUUE
(RCD/FID).Sve prema elektroenergetskoj suglasnosti. U tu svrhu razkrdie$galacija za presjeke do 16
mm? JTA «8] $E}iJovlu | olJu I}i] p e ] +AET %We AY ] ¢>]3V)]ozelena) p Tps}
JiIJX E 80 A} ] *%}i v] spu I “8]8v] 1}vESI8NVoE]IOGA] vd IJEAVIEZ pE i ] 3
M VIEU oviu %}P}lvip v]epg %} Vv %}viuU U] %o} ML%AVAE VUPBRUSH%oVi A}eS
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11}o 1i X EpPJu IE i u AY ] i *%}ivv | “3]3viEs] J®V] pXpel“BIAVE iJ EV]

VAV } o JEV] Vv I}igem Alv]v u3E ov] Y DA PR %E <3 | ]iv o
E 1A} JIA «38] 3SA E}iJov]u A} }AJu 1 | volw}Pu¥% @ Sipl Xop Pw Av}ii E 1 i
vV USE ov ] 1 “8]8v « JEV] *%}i v <pAA}WX]A}wSEE SvVAA]JAIu~E A} ] « Ju
stupanj izolacije kao i fazni.

Xx E 0 ISE] vlu uE iJu % E]Juli viv i } P}A E ip v u]ZAe]R <U“E}iS pt} v¥ E
% @E A eop iv] } ]JE i 0}A %} V %}VUEUXv]oe S &} ilu AJYoA]]iI]u %0 5 uU
%}e v} HPEL} v]u ui *3Ju } Sviuu Z v] IJu | SSESYUX]DAE JiFe]BAE JU % E]I
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propisima i pravilima struke.
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Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 (JV]E & Zv] | +A}i<8A ]8v 1 PE AlvuX

dli 1}Ju JIPE vi PE AJv ~v A 1%E u U JIPES@i U} %op}s AS]p] % E R Voo
ui @ vi 1} 1+ %} 1 AE“ §lp PE vi u}Po }I 1 8] 1A oA SviPE PMZX o0 u Vv
JIA} i JAIT SV UPE JAS] us ElioU %mu%E}EAvIUN o % @Sull [3i] *A}i)
IA 0] 8Ju ]| E 1§ E]+3]l u } P}A & ip ZEA Sel]u V}EUREHAB+U BB @& A §]
1} u}vd 1 ] %} v 3§ Zv] |l pAi s V }AJu % EJIASGEX uZeIpA pS€E 3 Zv] I]u
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1. Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova
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za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19)
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- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN RH br. 23/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva, (NN RB br. 28/11),

kao i posebne propise koji se mogu odnositi na konkretnu opremuzpoaci
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razdjelnicama, oznake strujnih krugova, vodova i kabela, postojanje skmredenog stanja razdjelnica,
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: Jv E <Ai § wim€EJnrs fotpelementom.
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Rezultat ispitivanja:

Sve rezultate vizualnog pregleda, funkcionalnog ispitivanja i mjerenja pekazati u propisanim formularima

e uv * v]lu %} Ju } v Jvu ui & vi U }ivIiu ]JveS@EUE vis U IiEoipodus]u o]

rezultati ispitivanj % }3AE Hipg J*% E Av}es Jves o ]i X "A 1] J%(3E U % EES}il Yo EEE}1}4
SpuU Ju ] % E 1lu ]*%]8]A U %}3%]e } P}AYEV }e} ] % 3X

AR Je% ]85V % E}E}IJo U & «% ] 11AI “3 i in (RE ]} vuoViasldovie |sthhicu
PE A]vel}P v Av]l X

W}%]e ZEA §11Z VIEU] ]i i % EJuiv } Al &v [y-3iA}viu PEA Alv W IS§E}

{ HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 §u%ovi A] 1 “8]8 }«]PHE v] Ip 18Ju ~/W I} o ~/ &I
1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

{ EYEu ]l « E]i ,ZE , 01108 ~,ZE , 168+W o @@ ]PuEvei 11PIES t

{ E}Eu ]I « E]i ,ZE , 01i0d ~,ZE , 1068W o |35& Hior Ofiabisi ogradba | P E t
elektr] v }% & u

{ E}Eu ]I « E]i ,ZE , 0ii0d ~,ZE , i68+W o |5TEdiovZahijeviza popebre? G t

instalacije ili prostore
e % E}AIi E Avi 0 ISE] vV Jved o ]i % E]Jui vipgi ¢ V}EU W
HRN HD 60366W 7116 E]+I}v %}vel ald&ieE 6vdid\Prévjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD:
HD 60364-6: 2007)
h «§ 0}¢3 & }A]3]Z % E Po U *AEZp } ETEPA} o ISEJov vIviEZsi AJu %]l
% E}i 15 PE A]lJv U o]v Ei } W

t SJE] P}]v I PE Alv i Av v uiv U 1} %} Vvl]u % EEIIYu v]i } E v G

t SJE] P} v I 0 ISE] vV Jved o Ji | e]PUEV}=Ju *ATEZ}UE |} Vo JE pP] u] Mo CEJ%b
t% Sv 8 P} ]Jv I PE A]v } v}ev} Ji o})A PE A]v *3u v v uivU
t $]E] P} Jv I <A }+8 0 PE A]v } v}ev} Vvi]lZ}A i o}A X

ELEKTRO PROJEKT XX { « PE 420005 ®4d |v D9I822135723(T+385 99/190-0232



'"E Alv Wh>/ E : sE +'Z > <dzKd ,E/ </ WPROJEKTt

Razina razrade GLAVNI PROJEKMAPA 2 ELEKTROINSTALACIJA
Gl. projektant: /P}E & E] U J%oX]JvPXPE UW EX }4Rev.: TD: Datum: List:
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |2300/085_H 05.2023. | 37/ 40

Potrebna mjerenja i ispitivanja
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Stranica za ovjeru javnopravnog
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